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RAPPORT
Evénement Significatif Siireté
survenu le 26/08/2008
tranche n°3
Passage en état de repli suite débit de fuite primaire > 230 l/h
Réf.. D.5170/C34/RES-S/3 08 008 Indice 0 13 pages 2 annexe(s)

Entité émettrice : Service Conduite 3/4

Périmétre d'applicabilité CNPE CHINON
Date d'applicabilité : 16/10/2008

Documents associés :  Directive 100 "Critéres et modalités de déclaration et d'information a I'Autorité de
s(reté des événements survenant sur les installations nucléaires.Mode opératoire
"Modalités d'analyse et de rédaction du rapport d'un événement significatif"
référence.D5170/SRAS/MO.058

Résumé : Analyse de l'événement du 26/08/2008 : repli de Chinon B3 par application de la
conduite a tenir de 'événement RCP 1 (fuite primaire non quantifiée > 230 i/h).
L'origine de cet aléa est une inétanchéité en série des robinets 3 RCP 631 VP et 3
RPE 133 VP qui a conduit & une fuite primaire de 720 I/h.
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