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Monsieur le Président,

01-02-2010

Monsieur le Président de I'Autorité de
Sireté Nucléaire

6 place du Colonel Bourgoin

75572 PARIS CEDEX 12

Lors de l'arrét en cours de Bugey 3, les premiers résultats de controle sur le GV1 et, en particulier,
I'expertise du tube L12C32 ont mis en évidence des défauts nouveaux, a savoir des fissures
circonférentielles de corrosion secondaire sur les tubes de ce générateur de vapeur au droit des plaques

entretonses

Suite a ce constat, nous avons engagé un important programme de caractérisation sur le GV1 [1].

Ce programme nous a conduit en particulier a procéder a :

- des END au moyen d’'une sonde muiti-éléments (sonde X), largement utilisée a linternational et au

moyen d'une sonde tournante (STT),

- des extractions pour expertise d’'un nombre ciblé de tubes afin de consolider les résultats d’'END.

(a) EDEECEQ90831 Indice B du 18 janvier 2010
(b) EDEECE100108 Indice A du 19 janvier 2010
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