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Résumé : Suite au dépassement du critere d'étanchéité lors de certaines épreuves sur des
Enceintes a Double Parol, le GCAC (Groupe de Coordination des Activités de Crise : mixte EDF-
IRSN) a demandé la ré-évaluation des taux de fute a prendre en compte en cas de crise pour
ces réacteurs C'est dans ce but que |la présente note synthétise les resultats d'etudes récentes

Un taux de futte moyen constant de 0,05%/jour est proposé pour les Enceintes a Simple Paroi
pour des pressions comprises entre 0,2 et 0,6 MPa absolus.

Les Enceintes a Double Paroi sont classées en 3familles (Sensibles, Moyennes et Non
Sensibles) Leurs taux de fuite évoluent avec la pression et la dose intégrée par les revétements
(influengant leur efficacité). Les estimations varient de 0,2 a 12%/jour
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