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. Evaluation par simulation du taux de fuite en situation accidentelle grave d’une enceinte

E£235/006401

>

. Taux de fuite — THM — fissure — milieu poreux — accident grave

Résumé : Cette note vise a évaluer les débits de fuites au travers de la paroi en béton d’'une
enceinte de type P4 en situation d’accident grave. Deux chemins de fuite sont identifiés : le
réseau poreux du béton et les fissures. Les fuites par le réseau poreux sont calculées a 'aide du
modéle THHM de Code_Aster® alors qu’'une évaluation plus qualitative des fuites par les
fissures est réalisée a partir d’'un calcul thermomécanique et d’'un calcul de type mécanique des
fluides sur une fissure idéalisée.
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