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Résumé : Cette note s'inscrit dans le cadre du programme de travail d'estimation des fuites
des EDP en AG (ENGSGC050409-A), dont elle constitue le livrable 2.2.

L'analyse proposée part des mémes calculs aux éléments finis que ceux utilisés dans la note
ENSGC980003-A, mais leur exploitation est améliorée par un plus grand réalisme : hypotheses
actualisées et prise en compte des résultats des épreuves enceintes réalisées depuis.

Elle conclut par une nouvelle évaluation des fuites des 6 enceintes-types (1 sensible et 1 non
sensible par palier) pour différents instants de I'AG avec des débits allant d’environ 150 a
2000 kg/h a4 0,6 MPa, sans prise en compte d'un éventuel pic de pression supérieur.
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