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CNPE de FLAMANVILLE -- Tranche 2
2 eme ESSAI DECENNAL D'ETANCHEITE
Mesure du Taux de Fuite
RAPPORT DE FIN D'INTERVENTION
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E_ntité émettrice - Service Centre d'Etanchéité et d'Auscultation Nucléaire
Documents associés :

Résumé : L'épreuve enceinte de FLAMANVILLE 2 s'est déroulée du 25 au 30 octobre 2008.
A la pression nominale d'essai de 0,38 MPa, les résultats provisoires sont les
suivants :

- Taux de fuite : Fm (CNE) = - 0,942 £ 0,045 %/j.

- Débit de fuite : Qm (CNE) = - 139,2 £ 6,7 Nm3/h,

Le critére d'étanchéité retenu pour I'épreuve est de - 1,125 %f/j.Les mesures
réalisées pour quantifier la fuite ne transitant pas par I'Espace Entre Enceintes ont
donné le résultat suivant ;

- Fuites non transitantes {Fnt) ; -0,45 £ 3,90 Nm3/h.
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